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Electro-documentation
F_¥_ ® année de 2010 type:
fabric.
L‘ poids puissance: env. 7kw
Aa372 Senersdort Nr 138" Fax  vab (0) 3833/2411.vs Secteur: 400V 50Hz tension de paypc230VAC
Autriche email office@herz-feuerung.com commande

KOMMISSION: Herz - Feuerungstechnik

Ces plans ont été crées grace a un
systéeme CAD.

Toute modification ne peut étre effectué
que par nous.

Ces plans sont exclusivement notre propriété.
Toute reproduction, tout transfert & un tiers est strictement interdit.
Toute infraction sera punie par la loi.

The content of this drawing is our copyright property. This drawing was
handed over to the receiver for personal use only and without our written
permission it must not be reproduced or made available to any third
parties. Any infrigement will be prosecuted.

Début du projet :16.09.2010
Responsable du projet: Pfeffer
Derniere modification:

Dernier modificateur:

Contact sec extraction silo 1 avec Biofire double cyclone

Tous les capteurs des cables doivent étre écrannés.

couleur du céablage:

circuit courant principal noir
conducteur de protection vert/jaune
conduteur neutre bleu clair

circuit de commande

tension alternative rouge/blanc

courant continu bleu
tension externe orange
mesurage tension blanc
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2lab Fa. HERZ - Feuerungstechnik plan no.: ) ) Transmissions n
véri.f lahn Contact sec vis extracl avec Ws 3270 Données techniques SPOR mécaniques T
1Pfeffer Biofire double cyclone et électroniques Ver. 1.0
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Contenu: Herz page: 1
Page Dénomination commentaire date élab.
0001 Données techniques 07.07.2005 Jahn
0002 Table des matieres 07.07.2005 Jahn
0003 Table des matieres 07.07.2005 Jahn
0004 Montage 07.07.2005 Jahn
0005 Montage 07.07.2005 Jahn
0006 Montage 07.07.2005 Jahn
0007 réserve 07.07.2005 Jahn
0008 réserve 07.07.2005 Jahn
0009 réserve 07.07.2005 Jahn
0010 Schéma du bornier 07.07.2005 Jahn
0011 Alimentation 07.07.2005 Jahn
0012 Circuit courant principal 07.07.2005 Jahn
0013 réserve 07.07.2005 Jahn
0014 réserve 07.07.2005 Jahn
0015 Alimentation du terminal et étage de puissance 07.07.2005 Jahn
0016 Alimentation du terminal et étage de puissance 07.07.2005 Jahn
0017 Connexion étage de puissance 07.07.2005 Jahn
0018 Connexion étage de puissance 07.07.2005 Jahn
0019 Connexion étage de puissance 07.07.2005 Jahn
0020 Connexion étage de puissance 07.07.2005 Jahn
0021 Connexion étage de puissance 07.07.2005 Jahn
0022 Connexion étage de puissance 07.07.2005 Jahn
0023 Connexion étage de puissance 07.07.2005 Jahn
0024 Sorties du moteur 07.07.2005 Jahn
0025 Sorties du moteur 07.07.2005 Jahn
0026 Sorties du moteur 07.07.2005 Jahn
0027 Circuit de commande 07.07.2005 Jahn
0028 Terminal 07.07.2005 Jahn
0029 Connexion du terminal 07.07.2005 Jahn
0030 Connexion du terminal 07.07.2005 Jahn
0031 Connexion du terminal 07.07.2005 Jahn
0032 Connexion du terminal 07.07.2005 Jahn
0033 Connexion du terminal 07.07.2005 Jahn
0034 Connexion du terminal 07.07.2005 Jahn
0035 Connexion du terminal 07.07.2005 Jahn
0036 réserve 07.07.2005 Jahn
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0037 réserve 07.07.2005 Jahn
0038 réserve 07.07.2005 Jahn
0039 réserve 07.07.2005 Jahn
0040 Plan de bornes 07.07.2005 Jahn
0041 Plan de bornes 07.07.2005 Jahn
0042 Plan de bornes 07.07.2005 Jahn
0043 Plan de bornes 07.07.2005 Jahn
0044 Plan de bornes 07.07.2005 Jahn
0045 Plan de bornes 07.07.2005 Jahn
0046 Plan de bornes 07.07.2005 Jahn
0047 Plan de bornes 07.07.2005 Jahn
0048 Plan de bornes 07.07.2005 Jahn
0049 Plan de bornes 07.07.2005 Jahn
0050 Plan de bornes 07.07.2005 Jahn
0051 liste des piéces 07.07.2005 Jahn
0052 liste des piéces 07.07.2005 Jahn
0053 liste des piéces 07.07.2005 Jahn
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commutateur
principal
1 [ Terminal
STB
Q serrure
plaque de montage
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Platine
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2L
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yd -
Schéma du bornier
X0 = Barrette de raccordement en amont de I'intefrupteur général
X1 = bornes 400 VAC
X2 = bornes 230 VAC
X4 = bornes 24 VDC et détecteur
X5 = bornes libre potential
X8 = bornes convertisseur
X9 = bornes ventilateur armoire
N = bornier conducteur neutre
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A 5 Les pieces métalliques/lI"armoire Contrdle du sens Alimentation
Lait'ﬂ]ftirdj_J sont reliées & la terre. de rotation des phases pompe de retour de |"étage de puissance
alimentation n3x400V+N+Pe 50Hz option
Ces appareils ne peuvent étre mis en service
gque par un électricien,
selon les normes et consignes de sécurité
en vigueur (EVU).
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! S 35 Liste des parametres
ulviw I PE E E C1-01 --> Accelerationtime --> 40 sec
_| C1-02 --> Decelerationtime --> 40 sec
M R < < d2-02 --> Frequency reference lower limit --> 20 %
-M128 3~ - - E2-01 --> Motor rated current --> 6,4 A (see motorp late)
©® @ H2-01 --> Terminal MA/MB-MC Selection --> 0006
L2-01 --> Momentary power loss detection --> 2
ventilateur extraction L5-01 --> Number of auto restart attempts --> 10
3,0 kW b1-17 --> run command at power up --> 1
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ventilateur extraction Liste des parametres
, C1-01 --> Accelerationtime --> 40 sec
C1-02 --> Decelerationtime --> 40 sec
d2-02 --> Frequency reference lower limit --> 20 %
. E2-01 --> Motor rated current --> 6,4 A (see motorp late)
H2-01 --> Terminal MA/MB-MC Selection --> 0006
L2-01 --> Momentary power loss detection --> 2
L5-01 --> Number of auto restart attempts --> 10
b1-17 --> run command at power up --> 1
E dat T6.09.1
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